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Este artigo resume trabalhos de investigação sobre à resistência mecânica à compressão e 
o módulo de elasticidade residuais dos concretos normais usados na construção civil com e 
sem carregamento durante o processo de aquecimento e arrefecimento. De acordo com os 
resultados, observa-se que a resistência à compressão e o módulo de elasticidade do 
concreto diminuem com o incremento da temperatura a que estiveram sujeitos e que o 
carregamento desde que não excessivo limita essa diminuição. 
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1. INTRODUÇÃO 
A acção dos incêndios sobre as estruturas de concreto traduz-se, para além de outros 
fenómenos, numa degradação das propriedades mecânicas do concreto e resistentes dos 
elementos. A avaliação das propriedades mecânicas residuais do concreto é da maior 
importância para a tomada de decisão sobre a reparação das estruturas de concreto após 
incêndio. 
A ação de altas temperaturas em estruturas de concreto armado pode afetar suas 
propriedades macro e micro estruturais. Nas propriedades macro-estruturais destacam-se 
deformações excessivas, lascamentos explosivos que, por sua vez, ocasionam a perda de 
secção resistente, fissuras, redução da resistência à tração e à compressão, e também a 
redução do módulo de elasticidade do concreto [1-10].  
 Nas propriedades micro-estruturais, a exposição ao calor elevado conduz a uma 
série de reações químico-físicas nos materiais que acabam modificando suas propriedades 
físico-mecânicas. Ao ser aquecido, o concreto pode sofrer alteração em sua coloração e, por 
ser confeccionado por diferentes materiais, ocorrem comportamentos diferenciados entre 
seus constituintes. Isto pode provocar o surgimento de tensões internas, macro ou micro 
fissuras e desplacamentos ou lascamentos em grandes e pequenas proporções, que por 
sua vez, podem comprometer a estabilidade estrutural da edificação [7].  
Este artigo tem por objetivo avaliar a influência da temperatura de aquecimento e do 
nível de carregamento nas propriedades mecânicas residuais, principalmente a resistência à 
compressão axial e o módulo de elasticidade, de concretos graníticos de resistências 
normais usados na construção civil em Portugal e no sul do Brasil.  
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Materiais 
Os materiais usados para a produção dos concretos, objeto desta pesquisa, consistem em 
agregados graúdos de origem granítica, agregados miúdos, cimento Portland, água e super 
plastificante. O concreto produzido em Portugal empregou agregado graúdo com duas 
composições granulométricas: uma com dimensão máxima de 12,5 mm e outra de 19,1 mm. 
O agregado miúdo era composto por areia fina e areia grossa. O cimento Portland do tipo 
II/A-L 42,5R, com teores de SO3  e de CI inferiores a 4% e 0,10%, respectivamente, e 
resistência à compressão de 20 MPa aos 2 dias e de 42,5 aos 28 dias, com a adição do 
superplastificante (SP) da SIKA (Sikament® 195R), nas proporções especificadas no 
Quadro 1 [10], referida a 1 m³ de concreto. 
Os concretos produzidos no sul do Brasil empregaram duas composições granulométricas: 
uma com dimensão máxima de 9,5 mm e outra com dimensão de 19,1 mm. Agregado miúdo 
composto por areia fina e areia industrial oriunda de britagem de rocha. O cimento era 
Portland do tipo CPIV e a água fornecida pela rede de abastecimento com as composições 
especificadas por traço, segundo o Quadro 1 [9]. 
2.2 Amostras 
Foram estudadas três amostras de concreto com resistências características à compressão 
de 35, 45 MPa e 33 MPa, denominadas neste trabalho de A35, A45 e A33 cujas 
composições encontram-se registradas no Quadro 1 
As amostras A35 e A45 eram compostas, cada uma, por 40 corpos-de-prova cilíndricos de 
100 mm de diâmetro e 200 mm de comprimento (Fig. 1). Cada amostra foi dividida em 5 
grupos de 8 corpos-de-prova, sendo que um grupo foi ensaiado à temperatura ambiente 
(grupo de controle) e os outros 4 foram aquecidos a temperaturas de 300, 500, 700 e 900 °C 
durante 2h e 30 min, e resfriados por 24 horas ao ar, sendo depois ensaiados (Quadro 2).  





















A35 300 278 516  302  706  0,59 
A45 300 223 413  259  605  0,51 
A33 320 310  511  617 459 2,60 0,52 
 
A amostra A33 era composta por 27 corpos-de-prova cilíndricos de 75 mm de diâmetro e 
200 mm de comprimento (Fig. 2), divida em 5 grupos: um grupo de controle de 3 corpos-de-
prova ensaiado à temperatura ambiente e os 4 grupos de 6 corpos-de-prova submetidos a 
0,7 fcd ou a 0,3 fcd (3 corpos-de-prova para cada nível de carregamento) e após aquecidos 
a temperaturas de 300, 500, 600, 700 ºC (Quadro 2).  
 
 
Figura 1. Corpo-de-prova de 100 mm 
× 200 mm 
Figura 2. Corpo-de-prova de 75 × 
200 mm 
Quadro 2.  Amostras ensaiadas 
Amostras 
Número de corpos-de-prova  
20 °C 300 °C 500 °C 600 °C 700 °C 900 °C Total 
A35 8 8 8  8 8 40 
A45 8 8 8  8 8 40 
A33 3 6 6 6 6  27 
 
Após serem desformados, todos os corpos-de-prova das amostras A35 e A45 foram 
armazenados em um tanque com água à temperatura ambiente, durante 28 dias. Após este 
período, os corpos-de-prova foram retirados da água e armazenados em ambiente de 
laboratório até completarem idades acima dos 160 dias, sendo ensaiados após esta idade. 
Os corpos de prova da amostra foram A33 colocados em câmara de cura à temperatura 
ambiente e humidade relativa de 98% durante 6 dias e os restantes dias até ao ensaio em 
câmara à temperatura ambiente e humidade relativa de 50%. Os ensaios foram realizados a 
uma idade superior a 90 dias [10]. 
2.3 Procedimento de ensaio 
Os corpos-de-prova das amostras A35 e A45 foram aquecidos a 4 níveis de temperatura: 
300, 500, 700 e 900 ºC durante um período de 2h e 30 min a uma taxa de aquecimento de 
7,4 ºC/min em uma mufla elétrica sem aplicação de carregamento. O tempo de aquecimento 
de 2h e 30 min foi fixado para garantir que todos os corpos-de-prova ficassem expostos por 
um período mínimo de 30 minutos na temperatura a qual se estava ensaiando. Após os 
corpos-de-prova permanecerem em aquecimento durante o tempo determinado, a mufla foi 
desligada e permaneceu fechada durante 24 horas para que ocorresse o resfriamento 
natural dos concretos [9].  
Os ensaios mecânicos para a determinação do módulo de elasticidade e da resistência à 
compressão axial foram realizados após o resfriamento de 24 horas dos corpos-de-prova. O 
aparato medidor de deformações era composto de dois extensômetros. As informações de 
deformação medidas nos corpos-de-prova no instante do ensaio eram armazenadas no 
computador juntamente com as de cargas aplicadas. Após o rompimento dos corpos-de-
prova, foi possível obter todas as informações de tensão e deformação aplicadas nos 
mesmos, possibilitando dessa forma o cálculo do módulo de elasticidade e resistência à 
compressão axial. A máquina de ensaio possui sistema de aquisição de dados onde são 
registrados o deslocamento da travessa de aplicação de carga e a força aplicada (Fig. 3). 
Porém os corpos-de-prova da amostra A33 foram aquecidos em 4 níveis de temperatura: 
300, 500, 600 e 700 ºC sob a ação de dois níveis de carregamento correspondentes a 0,3fcd 
ou 0,7fcd. O aparato de teste era composto por uma máquina universal de ensaio com 
capacidade máxima de carga de 600 kN, um forno cilíndrico de duas zonas com câmara de 
aquecimento de 90 mm de diâmetro 300 de altura, capaz de atingir temperaturas até 1200ºC 
(Fig. 4). Os registros de forças, deslocamentos e temperaturas dos corpos-de-prova e do 
forno eram feitos num sistema de aquisição de dados [10].  
 
 
Figura 3. Aparato de ensaio dos corpos-
de-prova de 100 mm × 200 mm 
Figura 4. Aparato de ensaio dos corpos-
de-prova de 75 mm × 200 mm 
 
O procedimento de ensaio neste caso foi efetuado de acordo com as recomendações do 
TC-200 HTC do RILEM [11]. Inicialmente, o corpo-de-prova era carregado ao nível de 
carregamento de 0,3fcd ou 0,7fcd, o qual era mantido constante durante o processo de 
aquecimento/resfriamento. Quando o nível de carregamento era atingido, o corpo-de-prova 
era aquecido a uma taxa de 3 ºC/min, até o nível de temperatura desejado. O nível de 
temperatura era atingido quando a temperatura média dos 3 termopares da superfície do 
corpo-de-prova (Fig. 2) atingiam a temperatura do forno. A diferença axial máxima de 
temperatura entre qualquer das 3 leituras da superfície não podia exceder 1 °C a 20 °C, 5 °C 
a 100 °C e 20 °C a 700 °C. O corpo-de-prova era ent ão mantido aquela temperatura por 
uma hora para estabilizar. Após, o forno era aberto e o corpo-de-prova era resfriado ao ar. 
Quanto a temperatura do corpo-de-prova novamente atingia a temperatura ambiente 
(aproximadamente 20 °C), o teste de compressão era realizado. A taxa de aplicação de 
carga era de 0,25 kN/s até a ruptura do corpo-de-prova [10].  
No caso das amostras A35 e A45, a determinação do módulo de elasticidade e da 
resistência à compressão axial foi feita no mesmo ensaio, sendo o módulo obtido a partir 
das deformações a 30% do valor da resistência. Deste ensaio foi obtido o valor da carga de 
ruptura, deformação a 30% da carga de ruptura e a deformação a 0,5 MPa conforme 
ilustrado na Fig. 5 [12].  
Deformação específica






















Figura 5. Curva tensão-deformação do ensaio de compressão 
 
O módulo de elasticidade foi determinado a partir das tensões e deformações a 30% da 













onde: σ0,3fc é a tensão correspondente a 30% da carga de ruptura à compressão, em MPa; 
σ0,5 é a tensão básica, considerada para absorver as pequenas deformações iniciais 
decorrentes da acomodação do equipamento (0,5 MPa); ε0,3fc é a deformação específica 
média dos corpos-de-prova ensaiados sob a tensão a 30% da carga de ruptura; ε0,5 é a 
deformação específica média dos corpos-de-prova ensaiados sob a tensão básica [12]. 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Nessa secção são apresentados os resultados referentes à resistência à compressão axial 
de 3 amostras de concreto aquecidas sem e com ação de carregamento. As amostras A35 e 
A45 foram aquecidas sem carregamento, enquanto a amostra A33 foi aquecida sob dois 
níveis diferentes de carregamento: 0,3fcd e 0,7fcd. O módulo de elasticidade é apresentado 
somente para as amostras A35 e A45. 
3.1 Resistência à compressão axial  
As resistências médias à compressão axial normalizadas em relação às suas médias à 
temperatura ambiente para as 3 amostras são apresentadas na Fig. 6. Observa-se que a 
resistência à compressão reduz à medida que a temperatura aumenta. Até 300 °C, pode-se 
perceber o efeito benéfico do carregamento durante o aquecimento dos corpos-de-prova 
devido ao aumento de até 9 % na resistência residual dos concretos. A 500 °C, a redução é 
de aproximadamente 15% para os corpos-de-prova com carregamento de 0,3fcd e 100% 
para os corpos-de-prova com carregamento de 0,7fcd. A 600 °C, os corpos-de-prova com 
carregamento de 0,3fdc apresentavam redução de resistência de 60 %, sendo esta menor 
que aquelas apresentadas pelos corpos-de-prova não carregados. Os resultados mostram 
que o nível de carregamento, desde que não excessivo, apresenta um efeito benéfico na 























Figura 6. Resistência residual à compressão do concreto referida a seu valor a 20 °C 
 
 Entre as amostras não carregadas durante o aquecimento, a maior redução de resistência 
ocorreu para amostra A45, sendo mais acentuada a 500 °C em comparação com a amostra 
A35. A 900 °C, as amostras apresentam resistência r esidual quase nula. 
A partir dos dados experimentais, foram obtidas as Eqs. (2) e (3) para a resistência relativa à 
compressão das amostras A35 e A45, respectivamente, em relação aos valores a 20 °C. 























onde: fcm é a resistência média à compressão, fcm,20°C   é a resistência média à compressão à 
20 °C, T é a temperatura, em ºC. 
A 500 °C, ocorre a dissociação do C-S-H em CaO e ág ua, visto que a principal função do C-
S-H é manter a pasta de cimento unida por meio de ligações químicas e das forças coesivas 
de Van der Waals, contribuindo satisfatoriamente para a resistência do concreto [13]. A 
partir dos 900 ºC, os concretos ensaiados apresentam valores de resistência à compressão 
axial praticamente nulos. A 900 ºC atinge-se a completa destruição do gel hidratado de 
silicato de cálcio, o qual compõe cerca de 50 a 60% do volume de sólidos em uma pasta de 
cimento completamente hidratada e é, portanto, a fase mais importante, determinando as 
propriedades da pasta [2]. 
3.2 Módulo de elasticidade 
A redução do módulo de elasticidade das amostras A35 e A45 é apresentado na Fig. 7. 
Percebe-se que à medida que a temperatura aumenta, o módulo de elasticidade diminui 
consideravelmente, apresentando valores praticamente nulos a 700 ºC. Pode-se verificar, 
por meio da análise de variância, que a 20, 300, 500 e 700 ºC, não existem diferenças 
estatisticamente significativas no módulo de elasticidade dos concretos das duas amostras, 
com exceção dos resultados obtidos a 900 ºC. Esta redução pode originar deformações não 
previstas para os elementos estruturais submetidos a elevadas temperaturas. Mesmo que a 



















Figura 7. Módulo de Elasticidade residual do concreto referido a seu valor a 20 °C 
 
A variação com a temperatura do módulo de elasticidade relativo em relação aos valores a 
20 °C, para as amostras A35 e A45, é linear e é exp ressa pela Eq. (4). Esta correlação 










⋅−= , (4) 
onde: Em é o módulo de elasticidade médio à compressão; Em,20°C  é o módulo de 
elasticidade médio à 20 °C e T é a temperatura, em ºC. 
A redução do módulo de elasticidade dos concretos em função da temperatura acontece 
mais rapidamente que a resistência à compressão. Isto também foi observado no programa 
experimental desenvolvido por Costa [4] e pode ser explicado pela existência de 
microfissuração na zona de transição por exposição ao fogo, que tem grande influência 
sobre a rigidez ou o módulo de elasticidade do concreto.  
Vários autores consideram que o módulo de elasticidade é mais sensível à ação térmica, do 
que a resistência característica à compressão, sendo que aos 200 ºC o módulo de 
elasticidade apresenta 70 a 80% do seu valor inicial a 20 ºC e, aos 400 ºC, somente 40 a 
50%, sendo que estes fatores estão de acordo com os valores encontrados neste trabalho 
[14-16]. 
3.3 Comparação dos fatores de redução com os encontrados na literatura. 
Os fatores de redução da resistência à compressão axial em função da temperatura 
encontrados na literatura para concretos aquecidos sem carregamento são mostrados na 
Fig. 8, juntamente com os obtidos a partir das amostras A35 e A45. Os valores obtidos por 
meio destas amostras encontram-se bastante próximos aos obtidos por Abrams e Mounajed 
























Figura 8. Fator de redução da resistência à compressão axial encontrados na literatura 
A redução do módulo de elasticidade das amostras A35 e A45 apresentam uma certa 
semelhança com os resultados apresentados por Furumura et al.,citados por Alves [17], 
para corpos-de-prova sem carregamento (Fig. 9). Porém os corpos-de-prova usados por 
Furumura et al., citado por Alves [17], eram cilíndricos de 50 mm de diâmetro e 100 mm de 
altura, confeccionados com concreto de baixa resistência e submetidos à taxa de 





















Figura 9. Fator de redução do módulo de elasticidade encontrados na literatura 
4. CONCLUSÕES 
Neste trabalho foi avaliada a influência da temperatura nas propriedades mecânicas 
residuais de concretos graníticos de resistências normais. Foram estudadas 3 amostras de 
concretos usados na construção civil em Portugal e no sul do Brasil, das quais duas 
ensaiadas sem carregamento e uma sob carregamento de 0,3fcd e de 0,7 fcd. Os resultados 
obtidos permitem concluir que: 
• a resistência à compressão axial diminui com o aumento da temperatura de 
aquecimento dos corpos-de-prova. Acima de 600 ºC, a redução de resistência pode 
ser superior a 40 % para as amostras sem carregamento ou com carregamento de 
0,3fcd. A partir dos 900 ºC, os concretos ensaiados apresentaram valores de 
resistência à compressão axial praticamente nulos;  
• o nível de carregamento, desde que não excessivo, apresenta um efeito benéfico na 
resistência de concretos carregados, diminuindo a redução da resistência à 
compressão em função da temperatura do concreto resfriado ao ar; 
• o módulo de elasticidade do concreto diminui linearmente com o aumento da 
temperatura, atingindo valores praticamente nulos a 700 °C.  
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